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より少ないIT電力消費を目指すために、最も効果的で効率的

な実践方法、指標、ガイドライン、標準を開発することに加え

てラックレベルでの冷却ソリューションが目立ってきている

ためGreen Grid はラックレベルでの指標を定義することも

提案しています。グループでは設備全体及びラックレベルで

の単位の消費電力と「実効作業」の両方を測定するためのガ

イドも提供し、これらの指標や測定技術の発展に関する情報

も提供し続けてまいります。

結びの言葉
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